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Kaltekreisplatine
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Zuleitung
400V - 8,8KW
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Heizstab 8,8 kW

Hydraulikstation

Elektro - Notheizung

Anschluss & Absicherung Warmepumpe

Mod. EUO8L = 400V - 16A(B) - 3,70 KW
Mod. EU13L =400V - 16A(B) - 5,30 KW
Mod. EU15L = 400V - 16A(B) - 5,70 KW
Mod. EU20L =400V - 20A(B) - 10,0 KW
Steuerplatine =230V - 16A(B)
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Kein Gewahr auf Richtigkeit.

Diese Zeichnung stellt ein Prinzipschema darund kannjenachvon
derPraxisabweichen.

Bezeichnung Datum 17.02.24
Elektroschema LAMBDA Warmepumpe

Name WEBER
Hydrauliker — Kunde —




